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Forord for fagnetveerksgruppen el

Opstart i 2015
Ca. 40 deltager
Mgderne afholdes forskellige steder

Formal: Udveksling af viden og erfaring inden for el-omradet i relation
til de danske hospitaler.

Der har veeret afholdt 9 el-netvaerksmgder



Gruppens arbejde / belyste emner

Jordingssystemer, lynbeskyttelsesanlaeg, jordingsanlaeg og potentialudligning

DAS-Anlaeg
DSC(EN 12464-1 Lys o belysning — Belysninﬂ ved arbejdspladser — Del 1:
Indendgrs arbejdspladser, med DS/EN 12464-1 DK NA. ved Fagerhult

Sikkerhedsbelysning DS/EN1838 Belysning - ngdbelysning ved Unipoint
Jording samt besg@gg hos Kaj Hyldgaard, Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU)

Netveerks besg a Glostrup Hospital, hvor hospitalets nye generatoranlaeg blev
vist frem. Efterfolgende besgg hos Coromatic som holdt et indleeg om generator.

Besgg hos Schneider Electric med emnet dimensionering af
beskyttelseskomponenter i elektriske lavspaendingsinstallationer, hvor fokus blev
lagt pa, maksimalafbrydere, automatsikringer, fejlstremsafbryder qctg
koordinationer imellem beskyttelseskomponenter (back-up/selektivitet)
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Status pa DS/EN60364 Serien

/v Finn Westergaard

Lovhieraki

Bekendtgarelser

indeholdende de Danske saerregler

Standarder

med anmeldte Nationale afvigelser



Status pa DS/EN60364 Serien

/v Finn Westergaard

Sadan bliver strukturen pa anleegsomradet.

Lavspanding
< 1000V a.c /1500 V d.c

Elsikkerhedsloven

Bekendtgerelse
Udferelse af anlaeg

Hgjspaending

> 1000V a.c /1500 V d.c

Standardserien for

elektriske installationer

DS/EN 50522
Jording af steerkstromsinstallationer

DS/EN 50110, samt
med vekselspandinger over 1kV *

driftsleder og KLS-D

|

RY

DS/EN 61936-1
Staerkstromsinstallationer med
vekselspaendinger over 1kV *

DS/EN 50341-1 til 3
Elektriske luftiedninger der

overstiger 1kV a.c.*
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Status pa DS/EN60364 Serien

/v Finn Westergaard
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Status pa DS/EN60364 Serien

/v Finn Westergaard

Seerlige omrader
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Status pa DS/EN60364 Serien

/v Finn Westergaard

Ny opdatering af serien er udsendt, sommer 2018

OPS pa overgangsordningen hvor:

. Bygtgerier feerdige efter 1. juli 2020 skal udfgres/projekteres efter
Installationsbekendtggrelsen.

. By%geri_er der udfgres henover datoen d. 1. juli 2020 skal projekteres efter
installationsbekendtggrelsen eller der skal sgges dispensation.

. Dispensation skal sgges af bygherre eller dennes radgiver.

« Det opfordres, at el-ansvarlige tager et kursus i DS/EN60364 Serien



Funktionsafprgvning jf. BR 18 - Belysning

/v Finn Westergaard

Bygningsreglementet 2018 (BR18) tradte i kraft 1. januar 2018. Frem til den 30. juni
2018 er det muligt at vaelge at anvende BR15 ved ansegning om byggetilladelse. Fra
og med den 1, juli 2018 kan der alene seges om tilladelse efter BR18, Bemaerk, at

vejledningerne til BR18 generelt er under udarbejdelse.

« Baggrund for funktionstest her.
BR15 finder du pa historisk.bygningsreglementet.dk, hvor du ogsa kan laese mere om
: f i
. Ventilationsanlaeg Energiforbrug (§ 250 - § 298)

Vejledning om funktionsafprevning

« Varme og kgleanlaeg

1.0
Indledning

L] BE I YS N i N g Sa N IEQ D. 1. juli 2017 indferte der krav i bygningsreglementet om, at der skal foretages

funktionsafprevning af en reekke bygningsinstallationer inden ibrugtagning af bygningen,
De bygningsinstallationer som funktionsafprevningerne omfatter er:

- Elevator - Ventilationsanlzsg

« Varme og keleanlaeg
= Belysningsanlzaeg

+ Elevatorer
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Funktionsafprgvning jf. BR 18 - Belysning

/v Finn Westergaard

Hvem kan udfere funktionstest
Brug af eksternt udstyr

Byggestyrelsen koncept for performancetest



Funktionsafprgvning jf. BR 18 - Belysning

/v Finn Westergaard

« DS/EN 12464-1 Belysning ved arbejdspladser
« DS/EN 12464-1 DK NA:2015 Belysning ved arbejdspladser

« DS/EN 12665 Lys og belysning - Grundlzeggende begreber og kriterier

— | |
DS Dansk standard DS/EN 12464-1:2011

« Sbi-anvisning 220 |

At-Vejledning

Lys og belysning — Belysning ved
arbejdspladser — Del 1: Indendgrs
arbejdspladser

Light and lighting — Lighting of work places —
Part 1: Indoor work places
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII



BR18 - Belysningsstyrke

Formal med funktionsafprgvning af belysningsstyrke
Forudsaetninger for udfgrelse af funktionsafprgvning
Malepunkter

Accepkriterium

« Dokumentation



BR18 - Lysstyring

Formal med funktionsafprgvning af lysstyring
« Inden funktionsafprgvning udfgres skal felgende vaere opfyldt
Malepunkter
Dagslysstyring
Bevasgelsesmelder
« Zoneopdeling

« Accepkriterium

« Dokumentation
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Funktionsafprgvning jf. BR 18 - Vejledninger

/v Finn Westergaard

BRANCHEVEJILEDNING BRANCHEVEJLEDNING

FUNKTIONSAFPR@VNINGER
AF BELYSNINGSANLAG
INDEND@RS

KUNSTLYSDESIGN
TIL INDEND@RS
ARBEJDSPLADSER

DCL%%

Dansk Center for Lys




AUH SKEJBY

U e s g s e o

Fiberinstallationer

/v Finn Westergaard

Plan 4 og 4M [

Teknik,
service og

logistik

Gardhave

Géardhave
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Fiberinstallationer

/v Finn Westergaard
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Fiberinstallationer

/v Finn Westergaard
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Fiberinstallationer
%N/%ﬁ— ==

——— |nstallations switch

Arbejdsstation

—— Splidse/ terminalbox

L Stremforsyning for installations switch




Udvalgsarbejde - Farvekodning

/v Finn Westergaard

+ Farvekodning pa stik mv.

« Casper fra Glostrup

- Region hovedstaden har lavet en standard BIPS beskrivelse med
dertil hgrende farvekodning.
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Udvalgsarbejde - Potentialudligning

/v Finn Westergaard

. FSTA

FORUM FOR SYGEHUS TEEKNIK OG ARKITEXKTUR

FSTA el-netvaerksgruppe Anbefaling ved
installation af:

Potentialudligningsanlaeg i medicinske omrader jeevnfgr DS/EN
60364-7-710

Dette dokument er udarbejdet af FSTA EL-netvaerksgruppe. Dokumentet beskriver hvordan et
potentialudligningsanlag 1 medicinske omrader jevnfer DS/EN 60364-7-710 kan tolkes og udferes 1
praksis.

FSTA EL-netvaerksgruppe
11-09-2018



Udvalgsarbejde - Potentialudligning

/v Finn Westergaard
1 Indholdsfortegnelse
1 INdholdsSfOrtEENEISE ......ovvviiiiiii it sn e s s e s e nnseseeesesssesnsnsnseees L
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3.2 Afsnit 30, Klassificering af medicinske rum........c.ccoeiviiiiiiniiiiiiiinnnn,

2
2
2
3.3 Afsnit 3.5, Gruppe 0 — Definition .o s s s s as e e eeeseeeeeseeennaen 3
3.4 Afsnit 3.6, Gruppe L - Definition e sars s ssrs s rsa s s s s sa s sssannserannserannsasnnn 3
35 Afsnit 3.7, Gruppe 2 = DefiniTiON covviieiveisieeseiiiiiisesessssssmsnasssssrsssnsasessessrsssnssssesetassssnsnrereresess 3
3.6 AfSNIt 3.9, PatientOmMEBIVEISEr ...veeeeee et e e b a e ee s e et e e e sannaaes 3
3.7 PN T Lo B Y = 4 o o [ o = ST RPS 4
3.8 Afsnit 411.3.2.5, Beskyttelsesforanstaltning ... e ra e ee e B
3.9 Afsnit 415.2, Supplerende beskyttelse ..o crssssssssnsnrnnreeseees B

3.10 Afsnit 514.3.1.101, Identifikation af ledere til beskyttende udligning .....cccceeevevevvvnevneeeenn 6
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Udvalgsarbejde - Potentialudligning

/v Finn Westergaard
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7  [Indszette] Forslag til bygningsdelsbeskrivelse af udligning i medicinske omrader..........cccvevv.....
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8  Eksempler fra virkelIZheden ...ttt et
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Forventninger til fremtiden

Gode indlaeﬂsholder og der skal yeere et indlaeg hver gang
(Heller smalle emner og dybdegaende)

Gerne besgg for visuelle eksempler pa udfgrelse

Lgbende udvalg som det kgrer nu o
(Farvekodning og udligning i medicinske omrader)

Finn Westergaard star for dagsorden og for at arrangere
mg@derne mm.

Thorkil Vandborg star for udsendelse af mgdedato og
referater
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Forventninger til fremtiden

Emneliste (Fores videre_fra referat til referat)
(Navne i parentes = foreslaet af)

a. Fremlaeggelse af standard BIPS beskrivelse fra region hovedstaden (Peder Hansen)
b. CE-meaerknings foredrag (evt. v. Pau Ahlers Brosbgl)

c. Test af HPFI relaeer i praksis (Sgren Kjeergaard)

d. Udskiftning af MIT-tavler og MIT tavlers opbygning? (KT electric)

e. Commissioning af elinstallationer (Thorkil)

f. Elektriske stgjkilder / EMC / EMI i sygehuse (Flemming Folkvardsen)

g. Digitalisering og udviklingen af den elektriske installation (Flemming Folkvardsen)
h

. Graensefladesnak mellem installationer og standarder (Peder Hansen og Finn
Westergaard)

Forslag til nye arbejdsudvalg (fores videre fra referat til referat)
a. Opbygning af MIT tavler og rekommandation herfor



Naeste mgde i el-netvaerksgruppen

Dato: Torsdag den 29. august 2019
Sted: Hgjager Belysning, Haarlev Mark 1A, 4652 Haarlev Kage

Agenda:

« Velkomst og dagsorden

« Godkendelse af sidste referat

« Emne i henhold til emneliste, gerne med besgg

. Stade pa udvalgsarbejdet (Farvekodning og Potentialudligning i medicinske omrader)
« Erfaringsudveksling og opsamling

« Naeste mgde

« Evt.

.+ Spgrgsmal til fagnetvaerksgruppen el ?



