
Matrix - Forsyningssikkerhed - Niveau 0-4
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Hospital med akutfunktion 4 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 0 -

Hospital uden akutfunktion 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 1 3 2 2 3 0 -

Sengestuer 1 1 1 0 - 0 - 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 - 2 2 - -

Fødestue 1 1 1 0 - 0 - 2 2 2 1 - - 2 1 2 1 1 - - 2 - -

Endoskopirum 2 1 1 0 2 1 1 2 2 2 - - 2 - 1 2 1 1 - - 2 - -

Radiologisk diagnostisk- og

behandlingsrum. 2 0 1 0 - 1 1 2 - - - - - - 1 2 1 1 - - 2 - -

Anæstesiområde 2 1 1 0 - 1 1 2 2 2 1 - 2 - 1 2 - 1 1 - 2 - -

Operationsstue 3 2 1 0 - 1 1 2 2 2 1 1 2 - 1 2 - 1 - - 2 - -

Rum til operationsklargøring 2 1 1 0 - 1 1 2 2 2 1 - - - 1 2 - 1 - - 2 - -

Opvågningsstue 2 0 1 0 - 1 1 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 - - 2 - -

Intensiv afsnit 3 2 1 0 - 1 1 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 1 - 2 - -

Hæmodialyserum 2 2 1 0 2 1 1 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 - - 2 - -

Stue til for tidligt fødte børn 3 2 1 0 - 1 1 2 2 2 - - - - 1 2 - 1 1 - 2 - -

Steril central 2 2 1 0 2 1 1 - - - - - - - 1 - - 1 1 - 2 - -

Laboratorieområder 3 2 1 0 2 1 1 - - - - - - - 1 - 1 1 - 2 0 -

Undersøgelses- eller behandlingsstue - 

udvendige procedurer 1 1 1 0 - 1 0 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 - - 2 - -

Undersøgelses- eller behandlingsstue - 

indvendige procedurer 2 1 1 0 - 1 0 2 2 2 - - - - 1 2 1 1 - - 2 - -
Kritiske scannere (fx i forbindelse med 

undersøgelse for apopleksi eller traume) 3 - - - 2 1 2 - - - - - - - - - - 1 1 - 2 - - -


